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Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do 
Edital de CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a 
Contratação de empresa para execução de Adutora/Rede de Distribuição de Água Tratada para 
abastecimento do núcleo urbano da Canhanduba, usina de reciclagem e Complexo Penitenciário 
do Vale do Itajaí no Sistema de Abastecimento de Água do SEMASA no município de Itajaí, SC. 
 

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Esclarecimento 1) “Venho por desta pedir um esclarecimento referente ao seguinte item descrito abaixo referente 

concorrência 001/2016. 
11. Qualificação técnica profissional 
11.3  Comprovação pelo(s) responsável(eis) técnico(s) indicados no MODELO (C), que, na data da licitação 

possui (em) atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica de execução dos serviços/obras, 
acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, a seguir relacionados: 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA 

1.1.1.       Assentamento de Tubos e Conexões em PVC, RPVC, PVC DEFofo, PRFV, J.E. DN 

200 ou maior 

1.1.2.       Escavação Mecanizada de Valas com profundidade de 0,00 a 2,00m 

12. Qualificação Técnica operacional 
12.2  Comprovação pela licitante de ter executado, a qualquer tempo, serviços/obras compatíveis com o objeto 
desta licitação, através de certidão(ões) e/ou     atestado(s), em nome da própria licitante, fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – 
CAT, relativo ao atendimento das condições do quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA 

TÉCNICA 

COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA 

PREVISTO Exigida Unidade 

1.1.1.Assentamento de Tubos e Conexões em 

PVC, RPVC, PVC DEFofo, PRFV, J.E. DN 200 ou 

maior 

11.062,00 3.318,60 m 

1.1.2.Escavação Mecanizada de Valas com 

profundidade de 0,00 a 2,00m 
7.381,25 2.214,38 m³ 

 DO PEDIDO 
Gostaria de solicitar referente a estes dois  itens do edital  , que a comissão de licitação possa aceitar  ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL , atestados referentes a execução de obras de esgoto com 
assentamente de tubo de 150mm e superior,na mesma quantidade exigida no edital ,  sendo que a realização de rede de 

esgoto tem uma complexidade de execução muito maior que uma rede de água.” 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 ) 

 
Serão aceitos atestados para obras de Água e Esgotamento Sanitário, desde que os itens 11.3.1 e  
12.2.1 do Edital, sejam “Tubos e Conexões em PVC, RPVC, PVC DEFofo, PRFV, J.E. DN 200 ou maior” 
 

Itajaí (SC), 19 de janeiro de 2016 
 
 
 
 

Márcio Venício Bernadino 
Presidente da Comissão de Licitações 

 (PORTARIA 057/2015) 

Sérgio Juk 
Diretor de Saneamento 

 


